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建設段階における事故発生状況（区分ⅢＢ）について（平成２１年１０月分） 

 
 
 
平成２１年１０月分の公表区分（ⅢＢ）の発生状況は、下記のとおりです。 

 
 
区分ⅢＢ 

No 発生日 件名／内容 

現場移動中の作業員の負傷について  
１ 

 

平成２１年１０月３日 

発電所敷地内の循環水管据付エリアにおいて、作業員が歩いて

移動しているときに、風が吹いて右目に異物が入ったことから、

業務車両で病院へ搬送し、目の洗浄を受けた後、業務に復帰した。

循環水管吊り込み作業における作業員の負傷について  
２ 

 
 

平成２１年１０月２８日 

発電所敷地内の循環水管吊り込み作業エリアにおいて作業台に

乗って玉がけをしていた作業員２名が、クレーンで吊っていた循

環水管が横ぶれして当りそうになったため、これを避けるため作

業台から飛び降りた際に負傷し、病院で治療を受け、業務に復帰

した。 

 


