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大間原子力建設所における火災発生について 

 

 

本日１時頃、大間原子力建設所構内の化学消防車が格納されている車庫において

火災が発生しました。状況等は下記の通りです。 

 

 

１．発生時刻 

  ２０２０年２月３日（月）０１時頃 

 

２．発生場所 

  車庫（化学消防車） 

 

３．発生状況 

００:５８  車庫自動火災報知機より発報 

０１:０３  守衛所にて火災確認→消防に通報 

０１:１０  消防入構（０１:１２現場到着）  

０１:１７  消火開始 

０１:１８  警察入構  

０１:２１  消防入構（追加） 

０２:４５  鎮火確認 

 

 

４．その他 

・人的被害なし 

・原因調査中 

・国及び関係自治体へ連絡しています。 

  
 

５．添付 

  鎮火後の写真 

以 上 


